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ABSTRAK: Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup terrnasuk 
manusia, sehingga kualitas air perlu tetap selalu dijaga. Air yang layak untuk 
dikonsumsi telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Salah satu sumber air 
untuk mandi dan rninum masyarakat kota Bengkulu yang dike lola oleh PDAM adalah 
daerah aliran sungai (DAS) Sungai Bengkulu. Dari data dan fakta kualitas air yang 
berasal dari DAS Sungai Bengkulu jauh dibawah batas standar kesehatan. Oleh 
karena itu perlu dirancang sistem penjernih air untuk mengatasi persoalan air di 
Kota Bengkulu. 
Penelitian-penelitian tentang sistema tau alat penjernih air telah banyak dilakukan 
mulai dari metode sederhana hingga menggunakan teknologi yang modern. Pada 
penelitian ini ·sistem penjernih air dirancang menggunakan penggabungan metode 
filtrasi dan teknologi desinfektan ultra violet menggunakan sensor flow dan sensor 
PH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sebuah teknologi tepat 
guna, alat penjemih air di sisi pelanggan menggunakan teknologi sel surya sebagai 
sumber energi utama yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan kendali 
mikrokontroller. Selanjutnya alat penjernih air otomatis berbasis teknologi sel surya 
yang dihasilkan dapat dikembangkan untuk menjadi referensi awal dalam merancang 
sistem pengolah air yang lebih besar sehingga dapat diaplikasikan untuk mengatasi 
persoalan air di PDAM Surabaya Kota Bengkulu .. 
Kata kunci : teknologi tepat guna, alat penjernih air menggunakan teknologi sel 
surya, alat penjernih air berbasis rnikrokontroller 
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ABSTRAK: Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup termasuk man usia, sehingga!"kualitas air perlu tetap 
selalu dijaga. Air yang layak untuk dikonsumsi telah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Salah satu sumber air 
untuk mandi dan rninum masyarakat kota Bengkulu yang dikelola oleh PDAM adalah daerah aliran sungai (DAS) 
Sungai Bengkulu. Dari data dan fakta kualitas air yang berasal dari DAS Sungai Bengkulu jauh dibawah batas standar 
kesehatan. Oleh karena itu perlu dirancang sistem penjernih air untuk mengatasi persoalan air di K:ota Bengkulu. 
Penelitian-penelitian tentang sistem atau alat penjernih air telah banyak dilakukan mulai dari metode sederhana hingga 
menggunakan teknologi yang modern. Pada penelitian ini sistem penjernih air dirancang menggunakan penggabungan 
metode filtrasi dan teknologi desinfektan ultra violet menggunakan sensor flow dan sensor PH Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menemukan sebuah teknologi tepat guna, alat penjernih air di sisi pelanggan menggunakan teknologi 
sel surya sebagai sumber energi utama yang dapat dikendalikan secara otomatis menggunakan kendali mikrokontroller. 
Selanjutnya alat penjernih air otomatis berbasis teknologi sel surya yang dihasilkan dapat dikembangkan untuk menjadi 
referensi awal dalam merancang sistem pengolah air yang lebih besar sehingga dapat diaplikasikan untuk mengatasi 
persoalan air di PDAM Surabaya Kota Bengkulu .. 
Kata kunci : teknologi tepat guna, alat penjernih air menggunakan teknologi sel surya, alat penjernih air berbasis 
rnikrokontroller 
PENDAHULUAN 
Air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi 
makhluk hidup, termasuk manusia. Fungsi pokok air 
bagi kehidupan manusia adalah untuk mandi dan air 
rninum. Oleh karena pentingnya air bagi kehidupan 
manusia maka air yang dikomsumsi untuk kehidupan 
sehari-hari harus memenuhi standar kualitas air yang 
telah diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 1992 
tentang kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI 
no 907/ Menkes/ SKI VII/ 2002 tanggal 29 Juli 2002 
tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. 
Sumber air untuk kebutuhan mandi dan air rninum 
masyarakat kota Bengkulu sebagian besar diperoleh dari 
air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) rnilik pemerintah kota Bengkulu. Berdasarkan 
data, total pelanggan PDAM kota Bengkulu hingga 
bulan Januari tahun 2013 mencapai 28.700 pelanggan. 
Sumber air PDAM yang disalurkan ke masyarakat kota 
Bengkul u berasal dari sumber Air Netas yang berada di 
Kabupaten Seluma dan daerah aliran sungai (DAS) 
Sungai Bengkulu. Dari dua sumber air PDAM ini, 
sekitar 6.000 pelanggan PDAM dari tiga kecamatan di 
kota Bengkulu dipasok dari DAS Sungai Bengkulu 
(Sumber : PDAM Kota Bengkulu). 
Dari kedua sumber air PDAM yang ada di kota 
Bengkulu, air yang berasal dari DAS Sungai Bengkulu 
mempunyai sumber daya air yang kurang baik. Hal ini 
diakui oleh Fajarudin, Kabag Hubungan Pelanggan 
PDAM Kota Bengkulu, diruang kerjanya Sabtu 2 Maret 
2013. Tingkat kekeruhan sumber air DAS Sungai 
Bengkulu mencapai 2000 NTU. Hasil penelitian 
sebelumnya yang dilakukan LSM Ulayat pada 
pertengahan tahun 2009 terhadap kualitas air DAS 
Sungai Bengkulu menunjukkan bah\Va dari 
perbandingan data primer hasil analisis laboratorium 
PDAM, data sekunder Permenkes No. 907 Tahun 2002 
dan Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Baku 
Mutu dan Kelas Air Sungai Lintas Kabupaten!Kota 
dalam Provinsi Bengkulu terdapat pencemaran melebihi 
ambang batas dan kualitas air sangat buruk sehingga 
tidak Ia yak dijadikan sumber air rninum. 
Rendahnya kualitas air DAS sungai Bengkulu 
sebagai sumber baku air PDAM kota Bengkulu dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain aktivitas 
masyarakat di sepanjang bantaran sungai seperti 
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pembukaan areal hutan dan kebun, penambangan batu 
barn, perluasan pemukiman, limbah rumah tangga atau 
tingginya endapan sedimentasi akibat abrasi di kiri 
kanan DAS Bengkulu. Kondisi ini sangat membutuhkan 
perhatian khusus agar tidak semakin parah yang pada 
akhirnya berdampak negatif seperti banjir dan 
tercemamya kualitas baku air konsumsi [sumber: 
blhkotabengkulu.web.id] 
Dilihat dari fakta dan data yang ada maka 
permasalahan kualitas sumber air untuk kebutuhan air 
mandi dan minum di kota Bengkulu merupakan 
permasalahan yang cukup kompleks (dari hulu ke hilir). 
Dalam teori pemecahan masalah berbasis prioritas yang 
umum digunakan (teori Reinke), pemecahan masalah 
biasanya selalu mempertimbangkan beberapa faktor 
antara lain : besamya masalah yang dapat dilihat dari 
persentase jumlah/ kelompok yang terkena masalah, 
kegawatan masalah yang dapat dilihat dari tingginya 
angka morbiditas dan mortalitas (kondisi yang 
mengubah kesehatan dan kualitas hidup), sensitifitas 
masalah yang dapat dilihat dari hasil (output) yang 
diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan (input) 
yang digunakan, biaya pemecahan masalah yang dapat 
dilihat dari besamya biaya yang digunakan. Semakin 
besar biaya semakin kecil skornya. 
Dengan demikian untuk menyelesaikan 
permasalahan sumber air untuk mandi dan minum di 
kota Bengkulu perlu dilakukan secara sistematis dan 
terukur. Dalam penelitian ini, tahapan penyelesaian yang 
diusulkan dibagi menjadi tiga tahun (multi years). Tahun 
pertama penelitian akan difokuskan untuk 
menyelesaikan persoalan air di bagian hilir yaitu 
pelanggan pdam sumber air das bengkulu (pdam 
surabaya), dengan merancang alat penjernih air berbasis 
teknologi tepat guna yang dapat dibuat sendiri. Tahun 
kedua penelitian difokuskan untuk rnenyelesaikan sistem 
pengolah air di pdam surabaya yang berbasis 
mikrokontroller. Tahun ketiga penelitian difokuskan 
untuk menyelesaikan persoalan air di bagian hulu das 
sungai bengkulu dengan merancang sebuah alat untuk 
mendeteksi tingkat pencemaran air berbasis luas area. 
Pustaka Penelitian 
Penelitian tentang alat penjernih air telah banyak 
dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mulai dari cara 
yang sederhana hingga menggunakan teknologi yang 
modern. Said, N.I., pada tahun 1999 mem-publish 
sebuah teknologi pengolahan air bersih dengan proses 
saringan pasir lambat "up tlow". Teknologi "up tlow" 
merupakan metode penyaringan air dengan aliran dari 
bawah ke atas. Metode ini digunakan untuk mengatasi 
problem sering teijadinya kebuntuan saringan pasir 
akibat kekeruhan air baku yang tinggi . 
Pada tahun yang sama Said, N.I. juga mem-publish 
sebuah teknologi pengolah air sumur menjadi air bersih 
siap minum menggunakan teknologi filtrasi dan 
sterilisator ultra violet. Pada rancangan alat yang dibuat, 
sumber energi yang digunakan untuk menggerakan 
pompa dan lampu UV menggunakan sumber listrik PLN. 
Pemanfaatan potensi panas matahari sebagai sumber 
energi pada alat penjernih air pemah dilakukan oleh 
peneliti dari BPPT Rahardjo, P.,N., sebagaimana yang 
telah dipublikasikan dalamjurnal JAI Vol.3, No.1 2007. 
Dalam penelitiannya alat penjemih air yang dirancang 
menerapkan penggabungan proses aerasi (reaksi kimia) 
dan sistem saringan sebagai teknologi pengolahan air 
bersih dengan memanfaatkan sel surya sebagai sumber 
energi untuk menggerakkan pompa air baku dari dalam 
"' tanah. •
Kajian-kaj ian yang telah dilakukan tersebut dapat 
dijadikan acuan dalam mendesain alat penjernih air 
berikutnya. Penelitian pendahuluan t~)ltang alat pengolah 
air pernah dilakukan menggunakin kolektor surya 
dengan memanfaatkan energi matahari untuk diubah 
menjadi energi thermal. Pada penelitian tersebut, 
kolektor surya dengan absorber terbuat dari pipa 
kuningan mampu menghasilkan keluaran air dengan titik 
maksimum suhu keluaran mencapai -67°C pada waktu 
titik puncak grafik pancaran sinar matahari berada antara 
pukul 11.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. (Priyadi, 
2006). 
Penelitian berikutnya terkait dengan pemanfaatan 
teknologi sel surya sebagai sumber energi penggerak 
komponen elektronik pada alat pengering pisang yang 
diolah hingga menjadi produk pisang sale. Ruang 
pengering mampu menghasilkan panas suhu hingga 70° 
C. Bila menggunakan bantuan alat pemanas, maka panas 
yang terjadi pada ruang pengering dapat mencapai suhu 
hingga lebih dari 80° C. Pada pengeringan tradisional 
penjemuran langsung dibawah sinar matahari umumnya 
proses pengeringan memerlukan waktu 4 hingga 7 hari 
dengan asumsi proses pengeringan berlangsung pada 
siang hari . Penggunaan modul pengering, maka proses 
pengeringan akan berlangsung selama 3 hari hingga 
kadar kelembaban mencapai 20%. Bila modul sel surya 
mampu menyimpan energi listrik ke baterei maka proses 
pengeringan pisang sale bisa mencapai waktu kurang 
dari 3 hari. Hal ini disebabkan karena pada malam hari 
alat pengering tetap dapat berfungsi setelah mendapat 
suplai energi dari baterei . (Priyadi et al, 2009-2010). 
Pada penelitian alat pengering pisang sale di atas, 
pergerakkan modul sel surya masih dilakukan secara 
manual. Penelitian terkait tentang prototype penjejak 
matahari untuk optimalisasi pemanfaatan energi 
matahari pada aplikasi pembangkit listrik tenaga surya 
juga telah pernah dilakukan. Pada penelitian ini, alat 
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yang dirancang dapat bergerak dalam dua sumbu dengan 
menggunakan sensor sehingga lebih akurat dalam 
mendeteksi posisi matahari. (Hardianto dan Rinaldi 
tahun20I2) 
Khusus untuk persoalan DAS, penelitian yang pemah 
dilakukan antara lain penelitian tentang pengelolaan 
DAS Musi Hulu - Lernau dan penelitian tentang 
pengembangan model optirnasi DAS Manjuto, Hutan 
Hujan Tropis - Indonesia. Penelitian tentang 
pengelolaan DAS Musi Hulu - Lernau dilakukan dengan 
menggunakan metode survey/observasi lapangan (untuk 
mengumpulkan data biofisik dan sosial ekonomi) dan 
analisis data spasial. Data-data yang diperoleh diolah 
untuk rnenentukan tingkat bahaya erosi. Selanjutnya 
dengan aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) data 
tersebut diolah untuk mengklasifikasikan tingkat bahaya 
erosi dan kekritisan lahan. (Amri, 2010). 
Sedangkan penelitian pada DAS Manjuto, Hutan 
Hujan Tropis-Indonesia merupakan kajian hasil disertasi 
yang berjudul: Pengembangan Model Optimasi Alokasi 
Lahan Daerah Aliran Sungai dengan Integrasi antara 
Goal Programming dengan AHP dan GIS (Studi kasus 
pada DAS Manjuto, Hutan Hujan Tropis - Indonesia). 
Dalam disertasinya, Gunawan mengembangkan model 
optirnasi untuk menentukan alokasi lahan DAS yang 
optimum ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan 
lingkungan yang memperhatikan kepentingan 
stakeholders dan spatial issue. (Gunawan, 2013). 
Selanjutnya penelitian tentang sistem penjernih air 
yang sudah dilakukan adalah penelitian tentang kendali 
otomatis injeksi tawas pada berbagai tingkat kekeruhan 
air yang beragam menggunakan kendali mikrokontroller 
ATMega I6. Pada penelitian tersebut, dirancang suatu 
alat yang berfungsi untuk mengontrol dan memonitor 
jurnlah injeksi koagulan yang sesuai dengan berbagai 
tingkatan kekeruhan sumber pasokan a1r sehingga 
didapatkan proporsi yang sesua1 dengan tingkatan 
kualitas au. Rancangan alat 1m berguna untuk 
meningkatkan efisiensi biaya produksi pengolahan air. 
(Riyadi dan Hadi, 20I2). 
Pada penelitian tahun pertama ini alat pengolah air 
dirancang dengan menggunakan sebuah teknologi 
pengolah air sederhana yang menerapkan teknologi 
hybrid filtrasi dan radiasi yang menggunakan sensor 
flow dan sensor ph sebagai deteksi kendali sinar ultra 
violet dan deteksi awal kualitas air. Sumber energi 
penggerak pada rancangan penelitian multi tahun ini 
dengan memanfaatkan teknologi sel surya. 
METODE PENELITIAN 
Komponen utama yang digunakan dalam 
perancangan ini adalah: 
• Panel surya berkapasitas IOO watt peak (WP) 
• Mikrokontroller Arduino 
• Sensor Flow, Sensor PH, Sensor U1trasonik 
• StopKran Elektrik 
• Inverter dengan kapasitas I 00 watt 
• Baterai I2 volt, 50 Amper 
• Lampu U1tra Violet (UV) I20-240 volt, 35 watt 
Tahapan penelitian yang dilakukan pada tahun 
pertama ini meliputi perancangan sistem perangkat keras 
(hardware), sistem perangkat lunak (software) dan 
pengujian. Perancangan perangkat keras (hardware) 
yang dirnaksud adalah perancangab filter menggunakan 
media filter, sedangkan perancangan perangkat lunak 
(software) adalah pembuatan program kendali kendali 
kualitas air menggunakan sensor pJl, program kendali 
penyimpanan air setelah difilter menggunakan sensor 
level water (ultrasonik) dan program kendali otomatis 
kerja UV menggunakan sensor flow. 
Perancangan Hardware Sistem Penjernih Air 
Perancangan hardware __ ini meliputi 
perancangan rangka penempatan panel surya dan tabung 
filter, perancangan tempat penampungan a1r dan 
perancangan komposisi media filter. Gambaran 
rancangan media filterisasi seperti yang di tunjukkan 
pada gambar I 
53cm 
Gambar I. Rangka Filter Tampak Depan 
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Gambar 2. Raneangan Sistem Penjernih Air 
Rangka dibuat menggunakan tulangan besi galvanis 
dan plat besi. Rangka dibuat untuk menahan beban pada 
saat pengisian tabung filter. Bahan tabung filter tingkat 1 
dan 2 dibuat dari bahan plastik. Ukuran tinggi dan 
diameter tabung 10x31 em. Jarak antar tabung 1 dan 2 
disesuaikan dengan kemampuan daya dorong air PDAM 
di rnasing-masing pelanggan dari meteran ke tempat 
penampungan air dari alat yang diraneang. Semakin 
Iebar jarak antar tabung akan memberi pengaruh 
terhadap daya dorong air terkait dengan energi potensial 
dan energi kinetiknya yang dihasilkan. Dalam raneangan 
ini jarak antar tabung di buat 10 em agar Iebar total alat 
yang diraneang mernadai untuk dapat ditutupi oleh panel 
sel surya yang dapat berfungsi sebagai atap. 
Peraneangan Software Sistem Penjernih Air 
Peraneangan software sistem penjernih air meliputi 
peraeangan rangkaian power supply, peraneangan 
kendali kerja relay, peraneangan kendali pengisian 
baterei . 
Peraneangan Rangkaian Power Supply 
Power supply berfungsi untuk menyalurkan arus dan 
tegangan ke seluruh rangkaian yang ada pada sistem. 
Rangkaian power supply ini terdiri dari dua keluaran 
yaitu 5volt dan 12 volt, keluaran 5 volt digunakan untuk 
menyuplay rangkaian mikro (arduino) dan tegangan 12 
volt digunakan untuk menyuplay driverrelay. 
Gambar 3. merupakan rangkaian power supply yang 
digunakan pada raneangan sistem. Sumber tegangan 12 
volt DC di dapat dari baterai yang telah di isi dengan 
panel surya. Tegangan 12 volt DC akan diratakan oleh 
kapasitor 2200uF. Regulator tegangan 5 volt (LM7805) 
digunakan agar keluaran tetap stabil di 5 volt. LED 










Gambar 3. Rangkaian Power supply 
Rangkaian Ketja Relay 
Komponen utarna dari rangkaian ini adalah relay. 
Relay ini mernisahkan tegangan rendah dari rangkaian 
dengan tegangan tinggi dari beban yang dihubungkan 
dengan sumber tegangan 220 volt PLN. Untuk 
mengaktifkan atau menon-aktifkan relay digunakan 
transistor type NPN. Pada saat salah satu pin 
rnikrokontroler memberikan keluaran high (5V) pada 
basis transistor maka transistor akan berfungsi layaknya 
saklar tertutup sehingga relay mendapat potensial 
negatif (ground) dari kolektor transistor rnaka posisi 
NO (normally open) berubah menjadi NC -(normally 
close) seperti relay pada Gambar 3.4, kemudian 
mengaktifkan motor atau pun solenoid yang dipasang 
pada relay, sebaliknya jika tidak ada keluaran dari salah 
satu pin rnikrokontroler maka motoratau pun solenoid 
akan berhenti. 
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Gambar 4. Rangkaian Relay 
Rangkaian Pengisian Baterai 
Rangkaian ini berguna untuk memberikan indikator 
penunjuk baterai penuh saat pengisian. Rangkaian 
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Prinsip kerja dari rangkaian gambar 5 yakni tegangan 
sumber 12 volt akan mengalir melalui Ampere meter dan 
kemudian ke SCR. SCR akan mengatur tegangan sumber 
12 volt dari panel surya menuju baterai. Bila baterai 
telah penuh maka SCR akan mengalirkan tegangan ke 
D1 sehingga tegangan + akan melalui kaki katoda led 
indikator sehingga led menyala. Terdapat VR sebagai 
tahanan pengatur tegangan yang akan masuk ke baterai. 
Rangkaian Sistem Kontrol Lampu UV 
Rarx:a11!1fU1 kelistrikan kontrol lampu UV )'!llll akan 
diterapkan pada alat pe!]jernih air dapat diliffit pada Gani:Jar 
6 dan 7. Listrik yang digunakan bersuni:Jer dari pan:! surya. 
Listrik yang dihasilkan pada saat di bawah simr nntahari 
dialirkan ke regtdator yang bertinlak sebagai pengortrol 
pengisian listrik ke baterai Listrik yang tersirrpan pada 
baterai bertegaiJgfill 12 volt OC inilah yang digunakan untuk 
rn:I]jalankan serrna perangkat elektronik pada sistem 
peqernih air. 
Arus listrik dari baterai akan disalurkan ke 
nikrokontroller sebagai pengontrol kin:Jja lampu UV dan 
ke inwrter. Listrik yang keluar dari inverter digunakan 
urtuk. kebttulnn tegangan 220 volt pada lal!l'u UV. 
Listrik yang nnsuk ke relai sebagai saklar digunakan untuk 
rn:nyuplai tegangan pada lampu UV. 
Relai sebagai saklar akan dikornol pengaktilitliiJY<l oleh 
nikrokontroller dengan rn:ngalirkaan tegaiJgfill 5 volt de 
pada kaki basis transistor yang sela!]jutnya akan 
mengaktifkan kelja dari relay. Lannnya waktu 
pengaktilitn dan pemmktilitn dari rangkaian tabung simr 
UV ini tergantung dari air yang mengalir melalui keran. 
Air yang keluar melalui keran akan di deteksi 
menggunakan sensor flow. 
Gambar 6 Blog Diagram Pengontfolan Lampu UV 
Setelah nilai sensor yang terbaca sesuai dengan set 
point maka lampu UV akan hidup dan air akan mengalir 
melalui keran. Bila keran air di tutup maka lampu UV 
akan di matikan oleh mikroprosesor dan proses akan 
berhenti hingga di mulai kembali. Untuk lebih jelas nya 
dapat di lihat pada gambar ran<;angan dan flowchart 





Gambar 7. Rancangan sistem kontrollampu UV 
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Gambar 8 Flowchart Penjemih Menggunakan UV 
PENGUJIAN 
Pengujian dilakukan masing-masing terhadap blok 
sistem. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana 
blok sistem yang telah dirancang dapat bekerja sesuai 
fungsi dan perannya. Selanjutnya untuk melihat kinerja 
hasil rancangan sistem penjernih air secara keseluruhan 
dilakukan pengujian laboratorium terhadap parameter 
kualitas air yang dihasilkan. 
HASIT.- DAN PENBAHASAN 
Pengujian bertujuan untuk melihat tingkat 
keberhasilan alat yang telah dirancang. Pengujian 
dilakukan dengan membandingkan kualitas air PDAM 
sebelum dan sesudah dilewatkan alat hasil rancangan. 
Beberapa parameter yang dilakukan uji lab untuk 
mewakili parameter fisika, kirnia dan biologi antara 
lain : IDS, ISS, pH, kandungan logam besi dan timbal 
serta kandungan bakteri e-coli dan coliform. 
.Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan di 
laboratorium fakultas Mipa Universitas Bengkulu 
sebagai berikut : 
I abel 1. Has! )11 a ora onum 
No. Parameter Sebelum Sesudah Ket. 
I ISS 1368ppm 692 ppm Parameter 
2 IDS 208ppm I76JlJlm Fisika 
3 pH 4,3 4,7 
Parameter 4 Pb 2,57 _I>IJ_m I,38 ppm Kirnia 5 Fe 62ppm II ppm 
6 E-Coli - (negatif) - (negatif) Parameter 7 Coliform 6,78 X 10' 3,5 X IQ' Biologi Total 
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, terjadi 
perubahan yang cukup signifikan terhadap beberapa 
parameter kualitas air. .Hanya parameter pH air yang 
tidak terjadi perubahan signifikan. Hal ini disebabkan 
karena pada rancangan sistem !penjernih air belum 
dimasukkan treatmen khusus untuk mengurangi kadar 
pH air. Treatrnen khusus untuk memperbaiki parameter 
kirnia air merupakan bagian dari rencana rancangan 
penelitian pada tahun kedua. -:: 
Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa 
rancangan sistem penjernih air dapat memperbaiki 
kualitas air PDAM Surabaya. Namun untuk melihat 
sejauh mana kinetja masing-masing blok sistem, perlu 
dilakukan pengujian terhadap m~sing-masing blok 
rancangan sistem . 
.KESIMPULAN 
Kesimpulan : 
I . Rancangan sistem penjernih air otornatis dapat 
meningkatkan kualitas air PDAM surabaya menjadi 
lebih baik bila ditinjau dari parameter fisika, kirnia 
dan biologi air. 
2. Kualitas dan kontinyuitas suplai air yang dihasilkan 
dari rancangan alat penjernih air dipengaruhi antara 
lain oleh komposisi media filter dan desain tabung 
filter yang digunakan. 
Saran: 
I. Perlu dilakukan percobaan yang mendalam untuk 
melihat berapa banyak filter yang dibutuhkan untuk 
merubah kualitas air secara signifikan. 
2. Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang 
perancangan sistem pengendali parameter air 
terotomatisasi yang hasilnya mendekati hasil 
pengujian laboratorium. 
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